FOS5

SERRAMENTO VETRATO MODULARE

F5 SERRAMENTO VETRATO MODULARE

Serramento vetrato modulare,

dimensioni 121 x 545 cm.

Verificare dimensioni vano finestra in cantiere.

Verificare effettive dimensioni serramento a seconda della
marca scelta.

Mantenere stesse aperture degli infissi da sostituire.
Serramento fisso, non apribile tranne che per l'ultima
specchiatura apribile a vasistas.

Quantita:
1 Piano primo

121

47 " " 51 " ‘

Vetro infisso
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LEGENDA SIMBOLI

Codice Serramento

x: codice finestra

y: n° piano

z: n°progressivo serramento
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI

BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVARBILE
TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 - 2027
Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.
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