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Punto fornitura dell'energia

Quadro Interruttore Generale Utente

Quadro Impianti Meccanici Piano Terra

Quadro Impianti Meccanici Piano Primo Lato SX

Quadro Impianti Meccanici Piano Primo Lato DX

Quadro Impianti Meccanici Piano Secondo

Quadro Impianti Meccanici Locale Pompe Geotermiche

Quadro Impianti Meccanici PianoTerzo

Tubo  interrato corrugato  doppia parete ø125  mm

Tubo rigido in PVC serie pesante per posa a vista ø50mm

Tubo rigido in PVC serie pesante ø32mm

Pozzetto in cls 40x40x40 con coperchio carrabile D400 per impianti energia
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Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore mobiletto

Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore a pavimento (Floor)

Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore canalizzato

Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore cassetta 1 via

Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore cassetta 4 vie

Punto allaccio app. impianto meccanico: ventilconvettore a parete

Punto allaccio app. impianto meccanico: Scaldacqua a pompa di calore

Punto allaccio app. impianto meccanico: Pompa circolazione

Punto allaccio app. impianto meccanico: Pompa geotermica

Punto allaccio app. impianto meccanico: radiatore elettrico

Punto allaccio app. impianto meccanico: lama d'aria (sola predisposizione)

S Pulsante di Sgancio generale
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