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num. descrizione revisione DATI GENERALI DATI ELETTRICI
foglio:
9 01112134 Norme X CEIEN 61439 O IEC Tensione di esercizio 400/230Vac
A Indice dei ng|I e situazione delle revisioni >< >< Lingua X ITALIANO [0 ENGLISH Tensione di isolamento 1kV
Ambiente/Clima X1 NORMALE O TROPICALE I Tensionediprova ...
1 Schema Unifilare Quadro Elettrico ILocale Pompe Geotermiche (QPGEOQ) >< >< Temp. Ambiente max 20°C Frequenza 50Hz
2 Schema Unifilare Quadro Elettrico ILocale Pompe Geotermiche (QPGEO) >< >< Umidita relativa S%a.."C Sbarre omnibus
— - - Luogo installazione <1000m s..m. Corrente di c.to c.to 15kA (P.D.. - Icu, CEI 17-5) - 6KA (monofase)
3 Schema Unifilare Quadro Elettrico ILocale Pompe Geotermiche (QPGEOQ) >< >< Back-up O sl X NO
4 | Fronte quadro X DATI MECCANICI SBARRE E COLLEGAMENTI DI FORZA
Grado di Protezione IP55 a porte chiuse Sistema O TRIFASE X TRIFASE + NEUTRO
Doppia porta trasparente 0 si O NO Materiale X RAME O ALLUMINIO
Alimentazione Arrivo O ALTO [J BASSO X CAVO [0 CONDOTTO | Isolamento sbarre O INARIA [0 INGUAINATE
Partenze O ALTO X BASSO X CAVO [0 CONDOTTO O INRESINA O ..
Accessibilita X FRONTE [ RETRO Trattamento sbarre [0 NATURALE [0 STAGNATE
Guarnizioni X sl O NO [0 ARGENTATE O ..ccocovvvvvernn.
Serrature O Chiven..... X Chiave Triangolare Isolamento giunzioni O INARIA [0 PROTETTE
Sollevamento quadro O Golfari O Ferri fissi [ Ferri asportabili Trattamento giunzioni [0 RAVWIVATE [0 STAGNATE
Ferri di fondazione sl X NO [0 ARGENTATE O ...cccoceven.
Tipo di segregazione X Forma 1 [ Forma 2 [ Forma 3A [0 Forma 4A Trattamento sbarra terra [0 NATURALE [0 STAGNATA
[ Forma 3B [0 Forma 4B [0 ARGENTATA [ VERNICIATA
Tipo conduttori [ NO7V-K O FM9
MARCHE COMPONENTI O Fo17 R FG16OMS
Carpenteria Armadio
: e — VERNICIATURA
Interruttori AutomaticiBT
Interruttori Sezionatori Specifiche di riferimento
Basi portafusibili Esterna / Struttura [ LISCIO RAL 7035 [0 BUCCIATO RAL 7035
Morsetti componibili Esterna / Portelle [ LISCIO RAL 7035 [0 BUCCIATO RAL 7035
MUltlmetrO ................................................................................................. |nterna / Porte"e D LISCIO RAL 7035 D BUCCIATO RAL 7035
SCaMCatOre e Struttura / SUPpOM
NOTE PARTICOLARI
Quadro Elettrico con Alimentazione X1 ORDINARIA
[0 PREFERENZIALE
NOTE:
Salvo dove diversamente identificato gli interruttori avranno curva di intervento caratteristica "C"
Salvo dove diversamente identificato gli interruttori differenziali saranno tipo "A"
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Q2

896
4x160 A

(*) - Da prevedere secondo le istruzioni
del Costruttore

Y/
Va//4

896G

Quadro Locale Pompe Geotermiche (QPGEQ)

2/A2
(*) SPD H Qf Q2 Q3 Q4
1125 A 4x100 A INX16 A 4x80 A 4x80 A
| 100 A |16 1 |80A 1 |80A
D | 1000 A D | 160 A D | 800 A D | 800 A
I d |o3a I d |003A I d |o3a I d |o3a
c c c c
R
T
™™
N ~N Ny N
R R R R
~N
Ne
e T e
! T
L 2/10 230 ff 4 TT ~ ~ ~
limp: 2 KA N R N
Up(limp): 1.5 kV

DENOMINAZIONE Generale Quadro Scaricatori di sovratensione Alimentazione Pompa Alimentazione Comandi Pompa Alimentazione Pompa C1 Alimentazione Pompa C2
TERRA SW Max 110 — FM1 | TERRA SW Max 110 — FM2 | TERRA SW Max 140 — FM3 | TERRA SW Max 140 — FM4

SIGLA 896 SPD Q1 Q2 Q3 Q4

UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA T 110.9 i T 69.3 TT/L1-N 3.7 T 55.4 T 55.4
POTENZA kW |Ib A 62.9 103.3 23.6 37.8 18.3 29.3 18.3 29.3
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.896 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO OT160M4 S 804 N-C+DDA 804 A 0,3 DS201 A-C 0.03 S 804 N-C+DDA 804 A 0,3 | S 804 N-C+DDA 804 A 0,3

e oRe | N-POL [in A 4 | 160 1 | 125 4+ | 100 N | 16 £ | 80 4 | 80
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | | | 100 | 03 | Gen 16 [ 003 | Gen 80 | 03 | Gen 80 | 03 | Gen
Im (o curva) A | Pdi KA | | 1000 | 25 160 | 6 800 | 25 800 | 25
TIPO

FUSIBILE CALIBRO A 125
TIPO

CONTATTORE . ATPn o | | | | |

, TIPO ZOTUP

RELE TERMICO 1 RATURA A L 2/10 230 ff 4 TT/3N/I
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616 5635 362.5 5625 5625
LUNGHEZZA m 0.3 15 15 15 15

LINEA DI Iz A 80 128 30 105 105

POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 0.751 0.776 1.19 0.165 2.66 1.23 0.176 1.23 0.176
Zk mQ | Zs mQ 21.5 21.7 28 273.1 30.5 30.5
lk trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 10.8 10.6 8.26 0.846 7.56 7.56
NUMERAZIONE MORSETTIERA
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Alimentazione Comandi Pompa Pompa Ingresso (110 Pompa Ingresso (140 Pompa Mandata (110 Pompa Mandata (140 Valvole motorizzate
DENOMINAZIONE p p 9 ( ) p 9 ( ) p ( ) p ( )
TERRA SW Max 110 — FM5 Acqua freatica — FM6 Acqua freatica — FM7 Acqua riscaldamento — FM8 | Acqua riscaldamento — FM9 FM10
SIGLA Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2-N 3.7 TT/L3-N | 2.31 TT/L-N 2.31 TT/L-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/LI-N 2.31
POTENZA kW |Ib A 0.65 3.52 0.65 3.52 0.65 3.52 0.65 3.52 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO DS201 A-C 0.03 DS201 A-C 0.03 DS201 A-C 0.03 DS201 A-C 0.03 DS201 A-C 0.03 DS201 A-C 0.03
e oRe | N-POL [in A N | 16 N | 10 IN_ | 10 N | 10 N | 10 N | 10
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 16 | 003 | Gen 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A | Pdi KA 160 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO ESB 20-20,/230 ESB 20-20,/230 ESB 20-20,/230 ESB 20-20,/230
CONTATTORE In AlPn kW | 20 | 20 | 20 | 20 | |
, TIPO
RELE' TERMICO ooy A
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 30 22 22 22 22 22
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 2.66 2.53 0.624 2.53 0.624 2.53 0.624 2.53 0.624 2.74 0.096
Zk mQ | Zs mQ 2731 430.9 430.9 430.9 430.9 430.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.846 0.536 0.536 0.536 0.536 0.536
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DISCIPLINA: COMMITTENTE: Nabla S.r.I. | societa di ingegneria 00 29.05.2026 REDATTO: MPO DATA: 16.09.2026
Kilometro Rosso, Via Stezzano n. 87, Bergamo BG o1 16.09.2026 APPROVATO:  LFA SCALA:
IMPIANTI ELETTRICI COMUNE DI SANTA Via Val Di Scalve n. 100, Onore BG.
ELABORATO: MARGH ERITA LIGU RE info@nablasrl.com FOGLIO:
.nablaengineering.com 08
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